
" CVUA-OWL - Postfach 2754 » D-32717 Detmold 

Stadtwerke Bad Driburg 

GmbH 
. Postfach 14.69 ı 
33014 Bad Driburg. 

Prüfbericht 

Mikrobiologische Wasseruntersuchung . 

- „Zentrale Versorgung - 

‚Chemisches und 
Veterinäruntersuchungsamt 
Ostwestfalen-Lippe 

Unsere Kompetenz für Ihre Sicherheit 

Vereinfachter Prüfbericht gemäß AGB. 
Mein Zeichen, 

  

Detmold, 14.02.2022 

  

  

  

  

  

Entnahmedatum: ° 09.02.2022 

Entnahmestelle: Nachprobe: Herren WC, Probenahmehahn Entnahmezeit: ' 12:25 Uhr 
Bauhof/ Hochzone CL2 Probenahme durch: 
Bad Driburg Probenahme als: . Stichprobe (Zweck a) 

\ 33014 Bad Driburg Untersuchungsbeginn: 10.02.2022 

Untersuchungsende: 14.02.2022 

Untersuchungsparameter Einheit Messwert Grenzwert Messverfahren 

Koloniezahl bei 22°C KBE/mI. 4 100 TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c _ 
Koloniezahl bei 36°C u KBE/mI 30 °- 100 TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c 

Coliforme Bakterien bei 36°C ‚KBE/100m! 0° 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 

E.coli bei 36°C: : KBE/100m! 0. 0 DIN. EN ISO 9308-1.(K 12):2017-09               

n.n. = nicht nachweisbar 

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung werden bei den untersuchten Parametern eingehalten. 

Im Auftrag 
\ 

! 

Maschinell erstelltes Dokument, in der vorliegenden Form ohne Unterschrift gültig. 

Chemisches und Telefon: 052 319119 _ Commerzbank Detmold 

SEN Veterinäruntersuchungsamt OWL ° Telefax: 052'31 | 911 503 Konto-Nr. 4 320 545, BLZ 476 400 51 
( DAkKS Westerfeldstraße 1, D-32758 Detmold E’Mail: poststelle@cvua-owl.de IBAN: DE69476400510432054500, BIC: COBADEFFXXX 
NY DE eis Anstalt des öffentlichen Rechts Internet:  www.cvua-owl.de . UST ID: DE 272 194 721, ST Nr. 313/5804/1618 

D-PL-18654-02-00 Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 CW-2022-01394 / Stadtwerke Bad Driburg _ Seite 1 von 1



“a. | N Chemischesund . 
\ Veterinäruntersuchungsamt 

j \ Ostwestfalen-Lippe 

Unsere Kompetenz für Ihre Sicherheit 

Vereinfachter Prüfbericht gemäß AGB. 
CVUA-OWL " Postfach 2754 - D-32717 Detmold 

Stadtwerke Bad Driburg 

GmbH . 
Postfach 14 69 

33014 Bad Driburg. 

  

Prüfbericht 5 Detmold, 14.02.2022 

Mikrobiologische Wasseruntersuchung 

- Zentrale Versorgung - 
Entnahmedatum: 09.02.2022 

‘Entnahmestelle: Nachprobe: Reinwasser et u Entnahmezei: : 12:35 Uhr 
„WW Weißenborn - Probenahme durch: iImÜENENEREEEE. 
33014 Bad Driburg 8 . Probenahme als: ° Stichprobe (Zweck a) 

Untersuchungsbeginn: ' 10.02.2022 

Untersuchungsende: 14.02.2022 

  

  

  

  

  

Untersuchungsparameter Einheit Messwert Grenzwert Messverfahren 

Koloniezahl bei 22°C KBE/mI 9 100 . |TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c 
Koloniezahl bei 36°C KBE/mI 40° .| 100 TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c 

Coliforme Bakterien bei36°C * |KBE/100mI GB: |, 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 

\E.coli bei 36°C > |KBEMOOmM! 0 De DIN EN 150 9308-1 (K 12):2017-09               
n.n. =.nicht nachweisbar 

“Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung werden bei den untersuchten Parametern eingehalten. 

Im Auftrag 

Be 3 " n 

Maschinell erstelltes Dokument, in der vorliegenden Form ohne Unterschrift gültig. 

Chemisches und Telefon: 05231|9119 Commerzbank Detmold 

—
—
 

EN Veterinäruntersuchungsamt OWL Telefax: 05231 | 911 503 Konto-Nr. 4 320 545, BLZ 476 400 51 
((DAkKS Westerfeldstraße 1, D-32758 Detmold E-Mail: -  poststelle@cvua-owl.de IBAN: DE69476400510432054500, BIC: COBADEFFXXX 
RZ De a Anstalt des öffentlichen Rechts Internet: www.cvua-owl.de UST ID: DE 272 194 721, ST Nr. 313/5804/1618 

D-PL-18654-02-00 Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 _CW-2022-01395 / Stadtwerke Bad Driburg . Seite 1 von 1



Chemisches und ; 

. Veterinäruntersuchungsamt 
Ostwestfalen- -Lippe 

OWLINNIN 
Unsere Kompetenz für Ihre Sicherheit 

CVUA-OWL - Postfäch 2754 - D-32717 Detmold 

Stadtwerke Bad Driburg 
GmbH. . 

Postfach 14 69 

33014 Bad Driburg 

Prüfbericht 

Mikrobiologische Wasseruntersuchung 

- Zentrale Versorgung - 

33014 Bad Driburg 

Vereinfachter Prüfbericht gemäß AGB. 
Mein Zeichen 

Ihr Ansprechpartner: 

Telefax: 05231 911 563 

Email: EEE 

Detmold, 14.02.2022 

Entnahmedatum: 09.02.2022 

Entnahmezeit: 12:55 Uhr 

Probenahme durch: UggssHEUEEEE 

Probenahme als: Stichprobe (Zweck a) 

Untersuchungsbeginn: 10.02.2022 

Untersuchungsende: 14.02.2022 

  

  

  

  

          

"Untersuchungsparameter | Einheit Messwert Grenzwert | Messverfahren 

Koloniezahl bei 22°C . KBE/m : 10 100 TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c _ 

Koloniezahl bei 36°C ” KBE/mI 44 - 100 TrinkwV (2018) 8 15 Abs. 1c 

|Coliforme Bakterien bei 36°C KBE/100ml| . 0 0 DINEN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 

[E.coli bei 36°C  - |Kseroom| 0 ° Q.. |DINENISO 9308-1 (K 12):2017-09     
  

n.n. = nicht nachweisbar , 

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung werden bei.den untersuchten Parametern eingehalten. 

Im Auftrag 

a = 
Maschinell erstelltes Dokument, in der vorliegenden Form ohne Unterschrift gültig. 

Chemischesund ‘Telefon: 05231|9119 
IN Veterinäruntersuchungsamt OWL. Telefax: 05231 | 911 503 
(DAKKS Westerfeldstraße 1, D-32758 Detmold E-Mail: poststelle@cvua-owl.de 

Yan Be che steile Anstalt des öffentlichen Rechts .- Internet: www.cvua-owl.de 

Commerzbank Detmold . 

Konto-Nr. 4 320 545, BLZ 476 400 51 

.IBAN: DE69476400510432054500, BIC: COBADEFFXXX 

UST ID: DE 272 194 721, ST Nr. 313/5804/1618 
eng Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 CW-2022-01397 / Stadtwerke Bad Driburg . . Seite 1 von 1



C 

| 
N Aikeileerungstätn 

CVUA-OWL - Postfach 2754 : D-32717 Detmold 

Stadtwerke Bad Driburg 

"GmbH: a 
Postfach 14 69, 

33014 Bad Driburg 

Prüfbericht 

Mikrobiologische Wasseruntersuchung 

- Zentrale Versorgung - 

Chemisches und‘ \ 
Veterinäruntersuchungsamt 

m Ostwestfalen- -Lippe 

“OWL 
Unsere Kompetenz für Ihre Sicherheit 

Vereinfachter Prüfbericht gemäß AGB. 
Mein Zeichen 

Ihr Ansprechpartner: 

Telefax: 05231 911 563 

Email: FREE ER 

Detmold, 14.02.2022 

  

  

  

  

                

Entnahmedatum: - 09.02.2022 
Eitaafmesleite; Entnahmezeit: 12:50 Uhr ö 

33014 Bad Driburg Probenahme durch: sul 

Probenahme als:. Stichprobe (Zweck a) 

e Untersuchungsbeginn: 10.02.2022 
‚Untersuchungsende: 14.02.2022 

Untersuchungsparameter Einheit, | Messwert Grenzwert | - Messverfahren 

Koloniezahl bei 22°C KBE/m! 4 100 TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c 

|Koloniezahl bei 36°C KBE/mI. DE" 100 TrinkwV.(2018) $ 15 Abs. 1c 

|Coliforme Bakterien bei36°C |KBE/100mI Oi 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 
E.coli bei 36°C KBE/100ml 0 . 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 

n.n. = nicht.nachweisbar 

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung werden bei den untersuchten Parametern eingehalten. 

Maschinell erstelltes Dokument, in der vorliegenden Form ohne Unterschrift gültig. 

Im Auftrag 
” E \ » 

Chemisches und 

FEN : Veterinäruntersuchungsamt OWL 
{ DAkkS Westerfeldstraße 1, D-32758 Detmold 

Anstalt des öffentlichen Rechts 

D-PL-18654-02-00 Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 

Telefon: 05231]9119 _ 
Telefax: 0,52 31 | 911 503 

. E-Mail: poststelle@cvua-owl.de 

Internet: www.cvua-owl.de . 

CW-2022-01396 / Stadtwerke Bad Driburg 

. Commerzbank Detmold : 

Konto-Nr. 4 320 545, BLZ 476 400 51 

IBAN: DE69476400510432054500, BIC: COBADEFFXXX 

UST ID: DE 272 194 721, ST Nr. 313/5804/1618 

Seite 1 von 1



DYULOWL Postfach 2754 - D-32717 Detmold 

Stadtwerke Bad Driburg 
GmbH | 
Postfach 14 69 
33014 Bad Driburg 

Prüfbericht . 

Mikrobiologische Wasseruntersuchung 

: - Zentrale Versorgung - 

Entnahmestelle: Nachprobe: Reinwasser. 

Wasserwerk, nach Aufbereitung 

Katzohl 

33014 Bad Driburg 

Chemisches und 
e Veterinäruntersuchungsamt 

: Ostwestfalen- Lippe 

Unsere Kompetenz für Ihre Sicherheit 

  

Vereinfachter Prüfbericht gemäß AGB. 
Mein Zeichen 

Ihr Ansprechpartner: 

Telefax: 05231 911563 

Email: . rm 

Detmold, 14.02.2022 

Entnahmedatum: 09.02.2022 
Entnahmezeit: 13:10. Uhr- 

Probenahme durch: Rssniiiugge— 

Probenahme als: Stichprobe (Zweck a) :' 

Untersuchungsbeginn: 10.02.2022 

Untersuchungsende: 14.02.2022 

  

Untersuchungsparameter Einheit | Messwert 
  

  

  

          

‚Grenzwert Messverfahren, 

|Koloniezahl bei 22°C . KBE/mI 6 100. TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c 

Koloniezahl bei 36°C - KBEimi | >25 100 TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c 

Coliforme Bakterien bei 36°C KBE/100mi |: 0 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 

E.coli bei 36°C \ KBE/100ml 0 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09       

. nn. = nicht nachweisbar 

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung werden bei den untersuchten Parametern eingehalten. . 

Im’Auftrag 

Maschinell erstelltes Dokument, in der vorliegenden Form ohne Unterschrift gültig. 

" .  Chemisches und Telefon: ° 052 31| 9119 Commerzbank Detmold 

EN Veterinäruntersuchungsamt OWL Telefax: 05231 | 911 503 Konto-Nr. 4 320 545, BLZ 476 400 51 

((DAxks Westerfeldstraße 1, D-32758 Detmold E-Mail: poststelle@cvua-owl.de IBAN: DE69476400510432054500, BIC: COBADEFFXXX 
Zn Deut 1a ;. Anstalt des öffentlichen Rechts . Internet:  www.cvua-owl.de - USTD: DE 272 194 721, ST Nr. STAIRBERIIBIE . 

Drtisese 02:00 “ “ AkKreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 CW-2022-01398 / Stadtwerke Bad Driburg ad Seite 1 von 1



CVUA-OWL - Postfach 2754 : D-32717 Detmold 

Stadtwerke Bad Driburg ! 
GmbH 
Postfach 14 69 - f 
33014 Bad Driburg 

Prüfbericht 
Mikrobiologische Wasseruntersuchung 

- Zentrale Versorgung - 

Chemisches und 
Veterinäruntersuchungsamt 
Ostwestfalen-Lippe 

_ Unsere Kompetenz für Ihre Sicherheit 

Vereinfachtr Prüfbericht gemäß AGB. 
Mein Zeichen 

Ihr Ansprechpartner: 

Telefax: 05231 911 563 

zu RE 

Detmold, 11.02.2022 

Entnahmedatum: 

  

  

  

  

              
  

07.02.2022: 

Entnahmestelle: Nachprobe: WC Herren, Probenahmehahn Entnahmezeit: 13:30 Uhr 
. Bauhof/ Hochzone CL2 Probenahme durch: . 

Bad Driburg Probenahme als: Stichprobe (Zweck a) 

33014 Bad Driburg Untersuchungsbeginn: 08.02.2022 
Untersuchüngsende: 10.02.2022 - 

Untersuchungsparameter ‚Einheit Messwert | Grenzwert Messverfahren 

Koloniezahl bei 22°C KBE/m! 2 100 TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c 
Koloniezahl bei 36°C KBE/mI | 19 100 TrinkwV (2018) 8 15Abs. Ic, 

Coliforme Bakterien bei 36°C KBE/100m! 0 0 _ |[DINEN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 

E.coli bei 36°C KBE/100m! ‚0: 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 

n.n. = nicht nachweisbar 

“ Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung werden bei den untersuchten Parametern eingehalten. 

Im Auftrag 

Maschinell erstelltes Dokument, in der vorliegenden Form ohne Unterschrift gültig. 

0 52 31] 9119 Chemischesund . - Telefon:, Commerzbank Detmold 
EN Veterinäruntersuchungsamt OWL Telefax: 05231] 911 503 Konto-Nr. 4 320 545, BLZ 476 400 51 

(Das Westerfeldstraße 1, D-32758 Detmold E-Mail: poststelle@cvua-owl.de IBAN: DE69476400510432054500, BIC: COBADEFFXXX 
—Z Regine Anstalt des öffentlichen Rechts Internet: ° www.cvua-owl.de ‚UST ID: DE 272 194 721, ST Nr. 313/5804/1 618 

.  D-PL-18654-02-00 Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 CW-2022-01275 / Stadtwerke Bad Driburg ' - Seite 1 von 1



Chemisches und “ 
Veterinäruntersuchungsamt 
Ostwestfalen-Lippe ' 

Unsere Koknitang für Ihre Sicherheit 

\ \ i Vereinfachter Prüfbericht gemäß AGB. 
CVUA-OWL » Postfach 2754 : D-32717 Detmold Mein Zeichen 

. Stadtwerke Bad Driburg ' GREERBENRETN, . , 
GmbH _ Ihr Ansprechpartner: 
Postfach 14 69 
‚33014 Bad Driburg . . 2 ns en 

Telefax: 05231 911 563 

Emai een 

Prüfbericht .: "Detmold, 11.02.2022 
Mikrobiologische Wasseruntersuchung 

- Zentrale Versorgung -. { Eines ir. Ron 

Entnahmestelle: ö ; Entnahmezeit: 13:50 Uhr , 

z 3 " Probenahme durch: re 
: . \ Probenahme als: Stichprobe (Zweck a) " 

Untersuchungsbeginr: 08.02.2022 

. Untersuchungsende: 10.02.2022 - 

  

  

  

  

              
  

Untersuchungsparameter | Einheit Messwert Grenzwert Messverfahren 

Koloniezahl bei 22°C. KBE/ml 35 100 . |TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c 

Koloniezahl bei 36°C KBE/ml 74 - 100 ‚| TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c 

Coliforme Bakterien bei 36°C  |KBE/100ml 0 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 

E.coli bei 36°C = -  IKBE/100mI | 0 0  : . |DINENISO 9308-1 (K 12):2017-09 

n.n. = nicht nachweisbar 

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung werden bei den untersuchten Parametern eingehalten. 

- Im Auftrag 

Maschinell erstelltes Dokument, in. der vorliegenden Form ohne Unterschrift gültig. 

Chemisches und ” % Telefon: 05231]9119 Commerzbank Detmold - 

FEN . "_ Veterinäruntersuchungsämt OWL Telefax: -0 52 31 | 911 503 Konto-Nr. 4 320 545, BLZ 476 400 51 
((DAxks Westerfeldstraße 1, D-32758 Detmold E-Mail: poststelle@cvua-owl.de IBAN: DE69476400510432054500, BIC: COBADEFFXXX 
NY ee nungsstate Anstalt des öffentlichen Rechts Internet: www.cvua-owl.de UST ID: DE 272 194 721, ST Nr. 313/5804/1618 

01286540200, - Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 CW-2022-01277 / Stadtwerke Bad Driburg "Seite 1 von A



CVUA-OWL - Postfach 2754 : D-32717 Detmold - 

“Stadtwerke Bad Driburg 

GmbH 
Postfach 14 69 

33014 Bad Driburg 

Prüfbericht - 

Mikrobiologische Wasseruntersuchung 

. "Zentrale Versorgung - 
\ 

Entnahmestelle: 

33014 Bad Driburg 

S . 

4 Chemisches und 
Veterinäruntersuchungsamt 
Ostwestfalen-Lippe 

OWLINM 
Unsere Kompetenz für Ihre Sicherheit 

- Vereinfachter Prüfbericht gemäß AGB. 
Mein Zeichen 

Ihr Ansprechpartner: 

Telefax: 05231 911 563 
N 

Erich. AEEERe ERBETEN) 
ı 

Detmold, 11.02.2022 

Entnahmedatum: 07.02.2022 

Entnahmezeit: 14:00 Uhr 

Probenahme durch: RENNEN 

Probenahme als: Stichprobe (Zweck a) 

Untersuchungsbeginn: 08.02.2022 . 

Untersuchungsende: 10.02.2022 

  

Untersuchungsparameter Einheit Messwert 
  

  

  

          

Grenzwert Messverfahren 

Koloniezahl bei 22°C KBE/ml 13 100 TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c 

Koloniezahl bei 36°C KBE/mI ' 59 100 |Trinkwv (2018) $ 15 Abs. 1c 

Coliforme Bakterien bei 36°C KBE/100ml 0 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 

E.coli bei 36°C KBE/100m! -0 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09     
  

n.n. = nicht nachweisbar 

\ 

Im Auftrag 

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung werden bei den untersuchten Parametern eingehalten. 

Maschinell erstelltes Dokument, in der vorliegenden Form ohne Unterschrift gültig. 

Chemisches-und 

Sn ‘ Veterinäruntersuchungsamt OWL Telefax: 

( DAkKS Westerfeldstraße 1, D-32758 Detmold E-Mail: 
ce eis „Anstalt des öffentlichen Rechts Internet: 

D-PL-18854.02.00 Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 

Telefon: 05231 | 9119 

0 52 31 | 911 503 

poststelle@cvua-owi.de 

www.cVua-owl.de 
CW-2022-01278 / Stadtwerke Bad Driburg 

Commerzbank Detmold 

Konto-Nr. 4 320 545, BLZ 476 400 51 . 

IBAN: DE69476400510432054500, BIC: COBADEFFXXX 

UST ID: DE 272 194 721, ST Nr. 313/5804/1618 - 

. Seite 1 von 1  



‘ 

" CVUA-OWIL - Postfach 2754 - D-32717:Detmold | 

Stadtwerke Bad Driburg 
GmbH 
Postfach 14 69 
33014 Bad Driburg 

Prüfbericht 

Mikrobiologische Wasseruntersuchung 

- Zentrale Versorgung -: 

Entnahmestelle: Nachprobe: Reinwasser 
WW Weißenborn 
33014 Bad Driburg: 

. Chemisches und 
Veterinäruntersuchungsamt 

= Ostwestfalen-Lippe 

‚Unsere Kompetenz für Ihre Sicherheit 

Vereinfachter Prüfbericht gemäß AGB. 
Mein Zeichen \ . 

Ihr Ansprechpartner: 

Telefax: 05231 911563 _ 
Email, . Werner.Duelme@cvua-owl.de 

\ . Detmold, 11.02.2022 

Entnahmedatum: 07.02.2022 

Entnahmezeit: .13:40 Uhr 

‚Probenahme dürch: . 

Probenahme.als: Stichprobe (Zweck a). 

"Untersuchungsbeginn: 08.02.2022 

Untersuchungsende: 10.02.2022 

  

  

  

  

      

Untersuchungsparameter Einheit Messwert Grenzwert . Messverfahren 

Koloniezahl bei 22°C KBEIm! 4 100. _|TrinkwVv (2018) 8 15 Abs. 1c 

‚Koloniezahl bei 36°C KBE/ml z 30 100 TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c 

Coliforme Bakterien bei 36°C KBE/100m! Ö- : 0 DIN’EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 

E.coli bei 36°C KBEM00mI| © 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09         
  

n.n. = nicht nachweisbar 

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung werden bei den untersuchten Parametern eingehalten. 

Im Auftrag 

Maschinell erstelltes Dokument, in der vorliegenden Form ohne Unterschrift gültig. 

Chemisches und 
ES Veterinäruntersuchungsamt OWL FTD 

((paxks Westerfeldstraße 1, D-32758 Detmold 
S / Deutsch = 2 
a7 edlkerüngizzile Anstalt des öffentlichen Rechts 

D-PL-18654-02-00 Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 

« Commerzbank Detmold Telefon: 0523119119 \ 3 , 
Telefax: 052 31 | 911 503 . Konto-Nr. 4'320 545, BLZ 476 400 51 

E-Mail: poststelle@cvua-owl.de IBAN: DE69476400510432054500, BIC: COBADEFFXXX 

Internet: www.cvua-owl.de UST ID: DE 272 194 721, ST Nr. 313/5804/1618 

CW-2022-01276 / Stadtwerke Bad Driburg . Seite 1 von 1



Chemisches und 
Veterinäruntersuchungsamt‘ 

Ostwestfalen-Lippe 

OWLININ 
Unsere. Kompetenz für Ihre Sicherheit 

CVUA-OWL - Postfach 2754 - D-32717 Detmold 

Stadtwerke Bad Driburg 

GmbH 
Postfach 14 69 
33014 Bad Driburg 

Prüfbericht - 
Mikrobiologische Wasseruntersuchung 

“ Zentrale Versorgung - 

Entnahmestelle: Nachprobe: Reinwasser 
Wasserwerk, nach Aufbexeibang 

Katzohl 

33014 Bad Driburg \ 
* 

Vereinfachter Prüfbericht gemäß AGB. 
Mein Zeichen 

Ihr Ansprechpartner: 

Telefax: 05231 911 563 

Email: EEEEEEEE—© 

Detmold, 11.02.2022 

“ Entnahmedatum: 07.02.2022 

Entnahmezeit: . 14:15 Uhr 
Probenahme durch: einige, 
‚Probenahme als: Stichprobe (Zweck a) 

Untersuchungsbeginn: 08.02.2022 
Untersuchungsende: 10.02.2022 

  

Untersuchungsparameter Einheit Messwert Grenzwert Messverfahren 
  

  

  

          

.\Koloniezahl bei 22°C’ KBE/ml 413 100 TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c 

Koloniezahl bei 36°C . KBE/ml 0 100 TrinkwV (2018) $ 15Abs. 10 
Coliforme Bakterien bei 36°C KBE/100m! 0 0 .|DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 

E.coli bei 36°C - | KBE/100mI 0 9 DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09     
  

n.n. = nicht nachweisbar 

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung werden bei den Untersuchten Parametern eingehalten. 
\ 

‘ . 
‘ 

Im Auftrag 

Maschinell erstelltes Dokument, in der vorliegenden Form ohne Unterschrift gültig. 

Chemisches und Telefon: 05231 |911 9 
EN Veterinäruntersuchungsamt OWL Telefax: 052 31 | 911 503 

(om DAKkKS Westerfeldstraße 1, D-32758 Detmold E-Mail:  poststelle@cvua-owl.de 
—G Deutsche Anstalt des öffentlichen Rechts Internet: www.cvua-owl.de 

Akkrediberungsstelle 

Commerzbank Detmold . 
Konto-Nr. 4 320 545, BLZ 476 400 51 . 

IBAN: DE69476400510432054500, BIC: COBADEFFXXX 

* UST ID: DE 272 194 121, ST Nr. 313/5804/1618 

D-PL-13654-02-00 Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 CW-2022-01279 / Stadtwerke Bad Driburg on Seite 1 von 1



CVUA-OWL - Postfach 2754 - D-32717 Detmold 

Stadtwerke Bad Driburg 

GmbH 

Postfach 14 69 

33014 Bad Driburg 

Prüfbericht 
Mikrobiologische Wasseruntersuchung 

- Zentrale Versorgung - 

Entnahmestelle: Nachprobe: Reinwasser 

WW Weißenborn 
33014 Bad Driburg 

a 

; Chemisches und \ 
. Veterinäruntersuchungsamt 

Ostwestfalen-Lippe 

Unsere Kompetenz für Ihre Sicherheit 

Vereinfachter Prüfbericht gemäß AGB. 
Mein Zeichen 

Ihr Ansprechpartner: 

Telefax: .05231.911 563 
Email: Eee, 

i 

Detmold, 08.02.2022 

Entnahmedatum: 03.02.2022 

Entnahmezeit: - . 14:30 Uhr 

Probenahme durch: iiiiieueuim 
Probenahme als: Stichprobe (Zweck a) 

Untersuchungsbeginn: - 03.02.2022 

Untersuchungsende: 07.02.2022 

  

Untersuchungsparameter Einheit Messwert Grenzwert . Messverfahren 
  

  

  

        

Koloniezahl bei 22°C . KBE/ml 4, 100 TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c 

Koloniezahl bei 36°C KBE/ml 2 100 TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c 

Coliforme Bakterien bei 36°C KBE/100m! 0 0  _  [DINEN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 

E.coli bei 36°C | KBE/100ml 0 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09       
  

n.n. = nicht nachweisbar 

‚Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung werden bei den untersuchten Parametern eingehalten. 

Im Auftrag 

 Maschinell erstelltes Dokument, in der vorliegenden Form ohne Unterschrift gültig. 

er 

5 Chemisches und : Telefon: 05231|9119 - Commerzbank Detmold 
N . Veterinäruntersuchungsamt OWL Telefax: 05231 | 911 503 Konto-Nr. 4 320545, BLZ 476 400 51 

K DAkkS -  Westerfeldstraße 1, D-32758 Detmold E-Mail: poststelle@cvua-owl.de IBAN: DE69476400510432054500, BIC: COBADEFFXXX 

Se nasele Anstalt des öffentlichen Rechts Internet: www.cvua-owl.de UST ID: DE 272 194 721, ST Nr. 313/5804/1618 
D-PL-18654-02-00 Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 CW-2022-01235 / Stadtwerke Bad Driburg - . Seite 1 von 1



CVUA-OWL " Postfach 2754 - D-32717 Detmold 

Stadtwerke Bad Driburg 

GmbH . 
Postfach 14 69 

33014 Bad Driburg 

Prüfbericht _ 

Mikrobiologische Wasseruntersuchung 

. - Zentrale Versorgung - 

    

Entnahmestelle: 

Chemischesund 
z WW . Veterinäruntersuchungsamt 

E N . Ostwestfalen-Lippe 

OWLINMN 
Unsere Kompetenz’für Ihre Sicherheit 

. Vereinfachter Prüfbericht gemäß AGB. 
Mein’Zeichen 

Ihr Ansprechpartner: 

Telefax: 05231 911 563 

Fnait ee 

“ Detmold, 08.02.2022 

Entnahmedatum! 63.02.2022 

Entnahmezeit: 13:40 Uhr 

Probenahme durch: 

Probenahme als: . Stichprobe (Zweck a) 

Untersuchungsbeginn: 03.02.2022 

. Untersuchungsende: 07.02.2022 

  

Messwert Einheit Messverfahren 
  

  

  

          

Untersuchungsparameter Grenzwert | 

Koloniezahl bei 22°C KBE/iml | - 23 100 TrinkwV (2018) $ 15.Abs. 1c 

Koloniezahl bei 36°C 05 KBE/ml ..87 100 . |TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c 

Coliforme Bakterien bei 36°C . | KBE/100m! 0 0. DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 

E.coli bei 36°C KBE/100ml 0 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09     
  

n.n. = nicht nachweisbar 
f 

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung werden bei den untersuchten Parametern eingehalten. 

“Im Auftrag 

Maschinell erstelltes Dokument, in der vorliegenden Form ohne Unterschrift gültig. 

Chemisches und Telefon: 05231]9119 - Commerzbank Detmold 

FEN on " Veterinäruntersuchungsamt OWL Telefax: 05231 | 911 503 Konto-Nr. 4 320 545, BLZ 476 400 51 

ge ( DAkkS i Westerfeldstraße 1, D-32758 Detmold E-Mail: poststelle@cvua-owl.de IBAN: DE69476400510432054500, BIC: COBADEFFXXX 

SG DEE An Anstalt des öffentlichen Rechts Internet: www.cvua-owl.de UST ID: DE 272 194 721, ST Nr. 313/5804/1618 

-  D-PL-18654-02-00 Akkreditiert nach DIN’ EN ISO/IEC 17025 CW-2022-01231 / Stadtwerke Bad Driburg Seite 1 von 1



CVUA-OWL - Postfach 2754 - D-32717 Detmold 

Stadtwerke Bad Driburg 

GmbH . 
Postfach 14 69 
‚33014 Bad Driburg 

Prüfbericht . 

Mikrobiologische Wasseruntersuchung 

- Zentrale Versorgung - 

Entnahmestelle: Nachprobe: Reinwasser 
"Wasserwerk, nach Aufbereitung 

Chemisches und. 
Veterinäruntersuchungsamt 
Ostwestfalen-Lippe 

"Unsere Kompetenz für Ihre Sicherheit 

Vereinfachter Prüfbericht gemäß AGB. 
Mein Zeichen 

ae 
- Ihr Ansprechpartner: 

  

Telefax: 05231 911 563 
Email: 

Detmold, 10.02.2022 

03.02.2022 

Entnahmezeit: 13:55 Uhr 

Probenahme durch: Cm ee a 

Entnahmedatum: 

  

  

  

  

  

Kätzohl Probenahme als: Stichprobe (Zweck a) 

i 33014 Bad Driburg Untersuchungsbeginn: 03.02.2022 
. Untersuchungsende: , 07.02.2022 

Untersuchungsparameter | Einheit Messwert :| Grenzwert Messverfahren 

Koloniezahl bei 22°C KBE/ml ‘71 100 TrinkwV (2018) 8.15 Abs. 1c 

Koloniezahl bei 36°C KBE/mI 154 100 TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c 

Coliforme Bakterien bei 36°C KBE/100ml bi Hi 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 

E.coli bei 36°C KBE/100m! 0”, 0. DIN EN ISO 9308-1 (K.12):2017:09             
  

n.n. = nicht nachweisbar 

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung werden.nicht eingehalten. 

Bemerkungen: =. 
- Koloniezahl bei 36°C größer 100 KBE je ml. 

Im Auftrag 

Maschinell erstelltes Dokument, in der vorliegenden Form ohne Unterschrift gültig. 

j 

Commerzbank Detmold = Chemisches und Telefon: . 052 31| 9119 
IN 8 “  Veterinäruntersuchungsamt OWL Telefax: 05231 | 911 503 “Konto-Nr. 4 320 545, BLZ 476 400 51 “ . 

(( DAKKS Westerfeldstraße 1, D-32758 Detmold E-Mail: poststelle@cvua-owl.de IBAN: DE69476400510432054500, BIC: COBADEFFXXX 

. NY a Anstalt des öffentlichen Rechts Internet: www.cvua-owl.de. UST ID: DE 272 194 721, ST Nr. 313/5804/1618 

. Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 CW-2022-01232 / Stadtwerke Bad Driburg Seite 1 von 1 D-PL-18654-02-00 -  



CVUA-OWL - Postfach 2754 - D-32717 Detmold 

Chemischesund 
Veterinäruntersuchungsamt 
Ostwestfalen-Lippe 

Unsere Kompetenz für Ihre Sicherheit 

Vereinfachter Prüfbericht gemäß AGB. 

  

  

  

  

  

y Mein Zeichen 

Stadtwerke Bad Driburg \ 

GmbH Ihr Ansprechpartner: 
Postfach 14 69 re 

Sen Bad Fun en 
| Telefax: 05231 911 563 E 

Email: ö 

Prüfbericht Detmold, 10.02.2022 " : “ 

Mikrobiologische: Wassarunlersichung . 

- Zentrale Versargimng - Eninahmedatum: sckam 

Entnahmestelle: Nachprobe: WC Herren, Probenahmehahn Entnahmezeit: 14:20 Uhr 
-  Bauhof/ Hochzone CL2 Probenahme durch: - a Sen 

Bad Driburg. ‘ Probenahme als: . Stichprobe (Zweck a) 

33014 Bad Driburg ‚Untersuchungsbeginn: 03.02.2022 
>, Rn Untersuchungsende: : 07.02.2022 

Untersuchungsparameter Einheit Messwert Grenzwert Messverfahren. 

-[Koloniezahl bei 22°C KBE/ml |. 30 100 | TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c 

Koloniezahl bei.36°C . | KBE/ml 104 100 TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c 

Coliforme Bakterien bei36°C _ |KBE/100mI| . 0 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 

E.coli bei 36°C .KBE/100m! 0 .0 ° |[PINEN ISO 9308-1 (K 12):2017-09               

n.n. = nicht nachweisbar 

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung werden nicht eingehalten. 

Bemerkungen: | 

- Koloniezahl bei.28°C größer 100 KBE je ml. 

. Im Auftrag 

a - | 

Maschinell erstelltes Dokument, in der vorliegenden Form ohne ‚Unterschrift gültig. 

\: 

L, 

u Chemisches und Telefon: 05231|9119 , Commerzbank Detmold 
PS Veterinäruntersuchungsamt OWL Telefax: 05231 | 911 503 Konto-Nr! 4 320 545, BLZ 476 400 51 . 

( {DAkKS Westerfeldstraße 1, D-32758 Detmold - E:Mail: poststelle@cvua-owl.de IBAN: DE69476400510432054500, BIC: COBADEFFXXX 
NG DE messisle Anstalt des öffentlichen Rechts Internet:  www.cvua-owl.de UST ID: DE 272 194 721, ST Nr. 313/65804/1618 

D-PL-186540200 ° Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 CW- 2022- 01234 / Stadtwerke Bad Driburg Seite 1 von1



CVUA-OWL - Postfach 2754 - D-32717 Detmold 

Stadtwerke Bad Driburg - 
“ GmbH 

“ Postfach 14 69 

33014 Bad Driburg 

Prüfbericht 

Mikrobiologische Wasseruntersuchung 

- Zentrale Versorgung -    

  

Entnahmestelle: si 

\ Chemischesund 
. Veterinäruntersuchungsamt 

Ba Ostwestfalen-Lippe . 

Unsere Kompetenz für Ihre Sicherheit 

Vereinfachter Prüfbericht gemäß AGB. 

Mein Zeichen 

    "Telefax: 05231 911 563 
Email: ne. 

Detmold, 10.02.2022 

Entnafimedatum: 03.02.2022 

Entnahmezeit: 14:10 Uhr 

Probenahme als: Stichprobe (Zweck a) 

Untersuchungsbeginn: 03.02.2022 
Untersuchungsende: 07.02.2022 

  

  

  

  

                

..n.n. = nicht nachweisbar 

Untersuchungsparameter Einheit Messwert Grenzwert ‚Messverfahren 

Koloniezahl bei 22°C KBE/ml 22 100 TrinkwV (2018) & 15 Abs. 1c- - 

Koloniezahl bei.36°C . KBE/m! 94 100 |TrinkwVv (2018) $ 15 Abs. 1c 

Coliforme Bakterien bei 36°C -| KBE/100m! 0 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 

E.coli bei 36°C KBE/100m!.| 0 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung werden bei den untersuchten Parametern eingehalten. 

Im. Auftrag 
/ 

\ 5 

“ Maschinell erstelltes Dokument, in der vorliegenden Form ohne Unterschrift gültig. 

Chemisches und 

SEEN “  Veterinäruntersuchungsamt OWL Telefax: 
( DAkKS: Westerfeldstraße 1, D-32758 Detmold E-Mail: 
Net hie Anstalt des öffentlichen Rechts Internet: 

D-PL-18654-02-00 Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 

Telefon: 05231]9119 

0 52 31 | 911 503 
poststelle@cvua-owi.de 

www.cvua-owi.de 
CW-2022-01233 / Stadtwerke Bad Driburg s 

Commerzbank Detmold 

Konto-Nr. 4 320 545, BLZ 476 400 51 : 

IBAN: DE69476400510432054500, BIC: COBADEFFXXX 

UST ID: DE 272 194 721, ST Nr. 313/5804/1618 

‚Seite 1 von 1



CVUA- OWL- Postfach 2754 - D-32717 Detmold 

Stadtwerke Bad Driburg 

GmbH 
Postfach 14 69 
33014 Bad Driburg 

Prüfbericht 
Mikrobiologische Wasseruntersuchung 

- Zentrale Versorgung - 

Chemisches und ° . -& 
Veterinäruntersuchungsamt 

Ostwestfälen-Lippe - 

OWLININ 
Unsere Kompetenz für Ihre Sicherheit 

Vereinfachter Prüfbericht gemäß AGB. 
Mein Zeichen 

Ihr Ansprechpartner: 

Telefax: 05231 911 563 

Ema: ÜREEHETERERRTE 

Detmold, 07.02.2022 

01.02.2022 

  

  

  

  

  

. Entnahmedatum: 

_ Entnahmestelle: Nachprobe: WC, Probenahmehahn Entnahmezeit: 14:40 Uhr 

Bauhof/ Hochzone CL2 ‚Probenahme durch: 

Bad.Driburg . Probenahme als: . Stichprobe (Zweck a) 

33014 Bad Driburg Untersuchungsbeginn: 02.02.2022 

° " Untersuchungsende: 04.02.2022 

- Untersuchungsparameter Einheit Messwert | Grenzwert | Messverfahren 

Koloniezahl bei-22°C KBE/mI 16 100 _ |Trinkwv (2018) 8 15Abs. 10 

Koloniezahl.bei 36°C KBE/mI 51 100 TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c 

Coliforme Bakterien bei 36°C KBEMOmM| 0 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 
E.coli bei’36°C KBE/100mI| _ 0. oO DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09             
  

n.n. = ‚nieht nachweisbar 

Die Anfordetungeni der Trinkwasserverordnung werden bei den untersuchten Parametern eingehalten. 

Im Auftrag‘ 

Maschinell erstelltes Dokument, in der vorliegenden Form ohne Unterschrift gültig. 

  

eu Chemisches und . Telefon: 052311|9119 
Veterinäruntersuchungsamt OWL Telefax: 0 52 31 | 911 503 

do DAKKS Westerfeldstraße 1,:D-32758 Detmold ° E-Mail: _poststelle@cvua-owl.de 

7, Deulsche Anstalt des öffentlichen Rechts Internet: www.cvua-owl.de 
° Akkreditierungsstelle 

D-PL-1K654-02-00 

  
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 CW-2022-01096 / Stadtwerke Bad Driburg 

Commerzbank Detmold 
Konto-Nr. 4 320 545, BLZ 476 400 51 
IBAN: DE69476400510432054500, BIC: COBADEFFXXX 

UST ID: DE 272 194 724, ST Nr. 313/5804/1618 

Seite 1 von 1



CVUA-OWL - Postfach’ 2754 - D-32717 Detmold 

Stadtwerke Bad Driburg 

GmbH 
Postfach 14 69 

33014 Bad Driburg 

“ Prüfbericht ' 

Mikrobiologische Wasseruntersuchung 

- Zentrale Versorgung - 

'Entnahmestelle® 

33014 Bad Driburg 

Chemischesund 
Veterinäruntersuchungsamt 
„ Ostwestfalen-Lippe . 

OWLINNN 
Unsere Kompetenz kur Ihre. Sicherheit 

_ Vereinfachter Prüfbericht gemäß AGB. 

Mein Zeichen 

Ihr Ansprechpartner: 

Telefax: 05231 911 563 

Email: Ben anand 

Detmold, 07.02.2022 

Entnahmedatum: 01.02.2022 . 
Entnahmezeit: 14:30 Uhr Z% 

Probenahme durch: (gigpummmusunln 

Probenahme als: Stichprobe (Zweck a) ' 

Untersuchungsbeginn: 02.02.2022 

  

  

  

  

          

Untersuchungsende: 04.02.2022 

Untersuchungsparameter Einheit Messwert | Grenzwert Messverfahren 

Koloniezahl bei 22°C - KBEIm 9. 100 |[Trinkwv [2018) $ 15Abs. Tc 
Koloniezahl bei 36°C KBE/m! 6. 100  |Trinkwv (2018) 5 15Abs. Ic 

Coliforme Bakterien bei 36°C KBE/100m! 0: | 0: DINEN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 
E.coli bei 36°C KBE/100ml 0 j a 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09       

. n.n. = nicht nachweisbar 

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung werden bei den untersuchten Parametern eingehalten. 

Im Auftrag 
2 

i Ü 

Maschinell erstelltes Dokument, in der vorliegenden Form ohne Unterschrift gültig. 

05231]9119 Chemisches und Telefon: , 

Veterinäruntersuchungsamt OWL Telefax: 05231 | 911 503 

(ia DAkKS Westerfeldstraße 1, D-32758 Detmold E-Mail: _poststelle@cvua-owl.de 
Sf gie Anstalt des öffentlichen Rechts Internet: . www.cvua-owl.de 

0-PL-18654-02-00 Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 CW-2022-01095 / Stadtwerke Bad Driburg ° 

Commerzbank Detmold 

Konto-Nr. 4 320 545, BLZ 476 400 51 

IBAN: DE69476400510432054500, BIC: COBADEFFXXX.- 

UST ID: DE 272 194 721, ST Nr. 313/5804/1618 

Seite 1 von T



Chemisches und 
Veterinäruntersuchungsamt 
Ostwestfalen-Lippe ., 

Unsere Kompetenz für Ihre Sicherheit 

i & 3 Vereinfachter Prüfbericht gemäß AGB. . 
CVUA-OWL - Postfach 2754 - D-32717 Detmold 2 ı Mein rl 

Stadtwerke Bad Driburg = : er 
GmbH . ü R Ihr Ansprechpartner: 
Postfach 14 69 TER 

33014 Bad Driburg 4 8 ; Ze 

Telefax: 05231 911 563 u 
Email: WRENDRENEREREEN.:!n 

Prüfbericht Detmold, 07.02.2022 

“ „Mikrobiologische Wasseruntersuchung 

- Zentrale Versorgung - -Entnahmedatum: -° 01.02.2022 
. Entnähmestelle: Entnahmezeit: 14:10 Uhr 

j “ Probenahme durch: 

\. 33014 Bad Driburg . "Probenahme als: Stichprobe (Zweck a) 
Untersuchungsbeginn: 02.02.2022 

- Untersuchungsende’ 04.02.2022 

  

Untersuchungsparameter Einheit Messwert | Grenzwert Messverfahren 
  

  

  

              

Koloniezahl bei 22°C . KBE/mI 4 100 TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c - 

Koloniezahl bei 36°C KBE/mI 35: ° 100 TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 16 

Coliforme Bakterien bei 36°C, KBE/100ml 0 1.0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 

E.coli bei 36°C ur KBE/100mI| :: 0. 9 DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 
  

..n.n. = nicht nachweisbar 

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung werden bei den untersuchten "Parametern eingehalten. 

Im Auftrag 

-Maschinell erstelltes Dokument, in der vorliegenden Form ohne Unterschrift gültig. 

Chemisches und Telefon: 05231|9119 Commerzbank Detmold 

  

  

'Veterinäruntersuchungsamt OWL Telefax: 05231 | 911 503 Konto-Nr. 4 320 545, BLZ 476 400 51 

(os DAKKS Westerfeldstraße 1, D-32758 Detmold E-Mail: poststelle@cvua-owl.de IBAN: DE69476400510432054500, BIC: COBADEFFXXX 
=  Deulsche Anstalt des öffentlichen Rechts . Internet: www.cvua-owl.de - UST ID: DE 272 194 721, ST Nr. 313/5804/1618 

Drsakeo Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 CW-2022-01093 / Stadtwerke Bad Driburg Seite 1 von 1.



ühemisches und 
Veterinäruntersuchungsämt 
Ostwestfalen-Lippe 

Unsere ‚Kompetenz für Ihre Sicherheit 

. . We . Vereinfachter Prüfbericht gemäß AGB. 
CVUA-OWL - Postfach 2754 : D-32717 Detmold Mein Zeichen . 

Stadtwerke Bad Driburg AEEHERE 7 

  

    
GmbH ‚Ihr Ansprechpartner: 
Postfach 14 69 - 
33014 Bad Driburg . 

Telefax: 05231 911 563 

Era EEE ERTETTD 

Prüfbericht u Detmold, 07.02.2022 -. 
Mikrobiologische Wasseruntersuchung ’ 

- Zentrale Versorgung - Entnahmedatum: ' 01.02.2022 

‚Entnahmestelle: Nachprobe: Reinwasser \ a Entnahmezeit: ‚ 14:20 Uhr 

Yo. Wasserwerk, nach Aufbereitung i Probenahme durch: EEE? 
u Katzohl : Probenahme als: : Stichprobe (Zweck a) 

33014 Bad Driburg : Untersuchungsbeginn: 02.02.2022 
Untersuchungsende: 04.02.2022 

  

  

  

  

              
  

Untersuchungsparameter Einheit Messwert | Grenzwert "Messverfahren 

Koloniezahl bei 22°C .| KBEi/ml . 15 100 TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c 

Koloniezahl bei 36°C | KBEmi.| , 78° 100 |TrinkwV (2018) $ 15.Abs. 1c 
Coliforme Bakterien bei 36°C KBE/100m! 0° ....0 . |PINEN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 

E.colibei36°C -  |KBE/100m! 0 ER DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 

n.n. = nicht nachweisbar 

Die Anforderungen der. Trinkwasserverordnung werden bei den untersuchten Parametern eingehalten. 

\ “Im Auftrag . \ .“ td 

4 i 

Maschinell erstelltes Dokument, in der vorliegenden Form ohne Unterschrift gültig. 

Chemisches und “ Telefon: 05231 | 911 9 , e“ Commerzbank Detmold 

“ Veterinäruntersuchungsamt OWL Telefax: 05231 |911 503 . Konto-Nr. 4.320 545, BLZ 476 400 51 _ 

(or DAKKS .  Westerfeldstraße 1, D-32758 Detmold .E-Mail: poststelle@cvua-owl.de IBAN: DE69476400510432054500, BIC: COBADEFFXXX 
=, Deulsche Anstalt des öffentlichen Rechts . Internet: www.cvua-owl.de UST ID: DE 272 194 721, ST Nr. 313/5804/1618° 

  

Dalsankoo Akkreditiert nach DIN EN ISONIEC 17025 CW-2022-01094 / Stadtwerke Bad Driburg Seite 1 von 1



CVUA-OWL - Postfach 2754 - D-32717 Detmold 

Stadtwerke Bad Driburg 
GmbH 
Postfach 14 69 

33014 Bad Driburg 

Prüfbericht 

Mikrobiologische Wasseruntersuchung 

. - Zentrale Versorgung - 

= Entnahmestelle: Nachprobe: Reinwasser 
| © WW Weißenborn . 

33014 Bad Driburg .. 

Chemichsud 
Veterinäruntersuchungsamit 

Ostwestfalen- pen . 

Unsere Kompetenz für Ihre Sicherheit 

“ Vereinfachter Prüfbericht gemäß AGB. 
“ Mein Zeichen 

Ihr Ansprechpartner: - 

Telefax: 05231 911 563 
. Ball: 

Detmold, 07.02.2022 

Entnahmedatum: ° 01.02.2022 
Entnahmezeit: 14:50 Uhr . 

Probenahme durch: sEuugEEE - 

. Probenahme als: Stichprobe (Zweck a) 

Untersuchungsbeginn: 02.02.2022 
Untersuchungsende: 04.02.2022 ° 

  

Untersuchungsparameter TEinheit Grenzwert Messverfahren 
  

  

  

        

Messwert _ 

Koloniezahl bei 22°C KBE/ml 8 100 ; |TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c 

Koloniezahl bei 36°C KBE/mI 2 100 . |Trinkwv (2018) 8 15Abs. 1c' 
Coliforme Bakterien bei 36°C KBE/100ml 0 0° DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 

TEcolibei3gc "KBE/100m! d. 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-08       
  

n.n. = nicht nachweisbar 

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung werden bei den untersuchten Parametern eingehalten. 

{ -  ImAuftrag 

ur 
Maschinell erstelltes Dökument, in der vorliegenden Form ohne Unterschrift gültig. 

Chemisches und Telefon: 052 31|9119 Commerzbank Detmold 

Veterinäruntersuchungsamt OWL Telefax: 05231 | 911 503° Konto-Nr. 4 320 545, BLZ 476 400 51 
(or Daxıs Westerfeldstraße 1, D-32758 Detmold "E-Mail: poststelle@cvua-owl.de IBAN: DE69476400510432054500, BIC: COBADEFFXXX 

;; beutsche Anstalt des öffentlichen Rechts Internet: www.cvua-owl.de UST ID: DE 272 194 721, STNr. S1S/EBname18 
“ Akkreditierungsstelle 

D-PL-18654-03490 Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 CW-2022-01097 / Stadtwerke Bad Driburg Seite 1’ von 1



CVUA-OWL - Postfach 2754 » D-32717 Detmold 

Stadtwerke Bad Driburg 

. GmbH 
Postfach 14 69 
33014 Bad Driburg 

Prüfbericht 

Mikrobiologische Wasseruntersuchung 

- Zentrale Versorgung -- 

Entnahmestelle: EG, Küchenzeile, Spüle (entfernteste Stelle) 

Bauhof/ Hochzone CL2 

Bad Driburg 
33014 Bad Driburg 

Ü 

\ Chemisches und 

Veterinäruntersuchungsamt 
WM. Ostwestfalen-Lippe | 

Unsere Kompetenz für Ihre Sicherheit 

Vereinfachter Prüfbericht gemäß AGB. 
Mein Zeichen 

Ihr Ansprechpartner: 

’ 2 
Telefax: .05231 911 563 

Email: . ge 

    

  

Detmold, 01.02.2022 

Entnahmedatum: "28.01.2022 . 
Entnahmezaeit: 10:00 Uhr 
Probenahme durch: RETTET 

Probenahme als: Stichprobe (Zweck a) 
.  Untersuchungsbeginn: 28.01.2022 

‚ Untersuchungsende: 31.01.2022 - 

  

  

  

  

        

Untersuchungsparameter ‚Einheit | Messwert Grenzwert Messverfahren 

Koloniezahl bei 22°C KBE/ml 8 100 TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c 

Koloniezahl bei 36°C "KBE/ml 26 - 4100 TrinkwV (2018) 8 15Abs.1c 

Coliforme Bakterien bei 36°C  |KBE/100m| 2 0° DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 

E.cöli bei 36°C KBE/100m! 0 1) DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 -         

"n.n. = nicht nachweisbar 

Als Trinkwasser werden die Anforderungen nicht eingehalten. 

Bemerkungen: 

- Coliforme Bakterien 

Im Auftrag 

Maschinell erstelltes Dokument, in der vorliegenden Form:ohne Unterschrift gültig. 

=;
 

_: Chemisches und ; Telefon: 

ä N Veterinäruntersuchungsamt OWL Telefax: 

( DAkkS Westerfeldstraße 1, D-32758 Detmold E-Mail: 
‚Anstalt des öffentlichen Rechts Internet: 7,’ Deutsche u 

SET khredtserungsstele 
D-PL-18654-02-00 Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 

052 31|9119 

0 52 31 | 911 503 

poststelle@cvua-owl.de 

www.cvua-owl.de 
CW-2022-01008 / Stadtwerke Bad Driburg . : 

Commerzbank Detmold . 

Konto-Nr. 4 320 545, BLZ 476 400 51 

IBAN: DE69476400510432054500, BIC: COBADEFFXXX 

UST ID: DE 272 194721, ST Nr. 313/5804/1618 

“Seite 1 von 1



Chemisches und u 

Veterinäruntersuchungsamt 

\ ; ERFELIG 

Unsere Kompetenz für Ihre Sicherheit 

\ j ’ Vereinfachter Prüfbericht gemat AGB. 
CVUA-OWL - Postfach 2754 : D-32717 Detmold . Mein Zeichen 

Stadtwerke Bad Driburg ; ee 

GmbH \ Ihr Ansprechpartner: 
Postfach 14.69 . an EN 
33014 Bad Driburg . . . e 

Telefax: ‚05231 911 563 

   
   

  

  

  

  

  

' Email: e 

Prüfbericht Detmold, 01.02.2022 
Mikrobiologische Wasseruntersuchung 

“ZRnIals-VeTESDIN Entnahmedatum: 28.01.2022 

Entnahmestelle! Entnahmezeit: . 10:20 Uhr 

Probenahme durch: 

Probenahme: als: Stichprobe (Zweck a) 

 Untersuchungsbeginn: 28.01.2022 

33014 Bad Driburg m -  Untersuchungsende: 31.01.2022 

Untersuchungsparameter Einheit | Messwert | Grenzwert Messverfahren . 

Koloniezahl bei 22°C KBE/mI 3: 100 TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c 

Koloniezahl bei 36°C | KBEiml 46 400  |TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c 

Coliforme Bakterien bei 36°C KBE/100ml 0 9.:'- DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 

-[E.coli bei 36°C . |KBE/M00mI| ° 0 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09               

'n.n. = nicht nachweisbar 

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung werden bei den untersuchten Parametern eingehailten. 

Im Auftrag. 

0 
| | | 

’ 

.Maschinell erstelltes Dokument, in der vorliegenden Form ohne Unterschrift gültig. 

Chemisches und Telefon: .05231]9119 Commerzbank Detmold 
IN Veterinäruntersuchungsamt OWL ‚Telefax: 05231 | 911 503 Konto-Nr. 4 320 545, BLZ 476 400 51 x 

| DAkKkS Westerfeldstraße 1, D-32758 Detmold E-Mail: poststelle@cvua-owl.de . IBAN: DE69476400510432054500, BIC: COBADEFFXXX 
Y Denen sie Anstalt des öffentlichen Rechts, ; Internet: www.cvua-owl.de UST ID: DE 272 194 721, S1 Nr. 313/5804/1618 

D-PL-186540200  Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 CW-2022-01009 / PAIERE Bad Driburg Seite 1 von 1



CVUA-OWL . Postfach 2754 - D-32717 Detmold 

Stadtwerke Bad Driburg 

GmbH 

Postfach 14 69 

33014 Bäd Driburg 

Prüfbericht 

Mikrobiologische Wasseruntersuchung 

- Zentrale Versorgung - 

. Entnahmestelle: Hier: Reinwasser 
Wasserwerk Br.-Ill 
Weißenborn 
33014 Bad Driburg 

Ehemisches und 
Veterinäruntersuchungsamt 

Ostwestfalen-Lippe 

Unsere Kompetenz für Ihre Sicherheit 

Versiifachler Prüfbericht gemi AGB. 
: Mein Zeichen 

  

Ihr Ansprechpartner: 

     -Telefax:.. 05231 911 563 

Fra: 

Detmold, 01.02.2022 

Entnahmedatum: 28.01.2022 
 Entnahmezeit: 11:15 Unr, 

. Probenahme durch: PN EEE 

” Probenahme als: Stichprobe (Zweck a) 

Untersuchungsbeginn: 28.01.2022 

  

  

  

  

                

n.n. = nicht nachweisbar 

Untersuchungsende: 31.01.2022 

Untersuchungsparameten] Einheit | Messwert | Grenzwert Messverfahren 

Koloniezähl bei 22°C . KBEiml » 2 100 TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c 

Koloniezahl bei 36°C KBE/ml 7 100 TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c 

Coliforme Bakterien bei 36°C ..| KBE/100m! 0 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12);2017-09 . 
E.coli bei 36°C KBEI 00m 0 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 |, 

e Die Anforderungen der Trinkwessepverotdnung werden bei den untersuchten Parametern eingehalten. o 

Im Auftrag- 

Maschinell erstelltes Dokument, in der vorliegenden Form ohne Unterschrift gültig. 

Chemisches und Telefon: 

. SEN Veterinäruntersuchungsamt OWL Telefax: 

( DAkkS Westerfeldstraße 1, D-32758 Detmold E-Mail: 
N Deutsche: argselh “ Anstalt des öffentlichen Rechts Internet: 

D-PL-18654-02-00 Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 

0 52 31 [9119 

0 52 31 | 911 503 
poststelle@cvua-owl.de 

www.cvua-owl.de 
CW-2022-01012 / Stadtwärke Bad Dribürg 

Commerzbank Deimold 

Konto-Nr. 4 320545, BLZ 476 400 51 . 

IBAN: DE69476400510432054500, BIC:. COBADEFFXXX 

UST ID: DE 272 194 721, ST N. 313/5804/1618- 

" \ Seite 1 von 1



CVUA-OWL - Postfach 2754 - D-32717 Detmold 

Stadtwerke Bad Driburg 

GmbH 
Postfach 14 69 
.33014 Bad Driburg 

Prüfbericht 

Mikrobiologische Wekerruntärkchunn 

- Zentrale Versorgung - 
    

   

"Entnahmestelle 

y 

_CVUA= 
hemisches und 
Veterinäruntersuchungsamt 

Ostwestfalen-Lippe 

OWLINMIM 
Unsere Kompetenz für Ihre Sicherheit 

Vereinfachter Prüfbericht gemäß. AGB. 
Mein Zeichen 

Ihr Ansprechpartner: 

Telefax: 05231 911 563 

Email: 

Detmold, 01.02.2022. 

24.01.2022 

13:35 Uhr 

Entnahmedatum: 

Entnahmezeit: 

Probenahme durch: 

Probenahme als: Stichprobe (Zweck a) 
Untersuchungsbeginn: 24.01.2022 

  

  

  

  

  

  

    

33014 Bad Driburg “Untersuchungsende: 28.01.2022 

Untersuchungsparameter Einheit | Messwert | Grenzwert "Messverfahren 

Koloniezahl bei 22°C. KBE/ml . >200 100 TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c 

'Koloniezahl bei 36°C . KBEim >200 100 TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c 

Coliforme Bakterien bei 36°C KBE/100m! >100 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 

[E.coli bei 36°C KBEMooml 4 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 

'|Chlor, frei mg/l <0,05 0,1-0,3 DIN EN ISO 7393-2.(G 4-2):2000-04 

| Temperatur en 7,8 DIN 38404-C4:1976-12           
  

n.n. = nicht nachweisbar 

Die mBISTE gen der Trinkwasserverordnung 

Bemerkungen: 
- Koloniezahl bei 22°C größer 100 KBE je ml. 

- Koloniezahl bei 36°C größer 100 KBE je ml. - 

- Coliforme Bakterien 

-E.coli 

Im Auftrag 

werden nicht eingehalten. 
x 

Maschinell erstelltes Dokument, in der vorliegenden Form ohne Unterschrift gültig. 

Chemisches und Commerzbank Detmold 

Konto-Nr. 4 320 545, BLZ 476 400 51 

IBAN: DE69476400510432054500, BIC: COBADEFFXXX 

(AR Veterinäruntersuchungsamt OWL 

& DAkKS Westerfeldstraße 1, D-32758 Detmold 
// Deutsche 

I, SET Aredlierungsstalle 
D-PL-18654-02-00 

Telefon: 052319119 

Telefax: 05231 | 911 503 

» E-Mail: poststelle@cvua-owl.de 

Internet: www.cvua-owl.de Anstalt des öffentlichen Rechts 
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17028 

UST ID: DE 272 194 721, ST Nr. 313/5804/1618 
. CW- 2022: 00786 / Stadtwerke Bad Driburg . Seite 1 von 1



CVUA-OWL - Postfach 2754 : D-32717 Detmold 

Stadtwerke Bad Driburg 

GmbH . 

Postfach 1469 

33014 Bad Driburg 

Prüfbericht 

Mikrobiologische Wasseruntersuchung 

- Zentrale Versorgung - 

Entnahmestelle: Nachprobe: Aufenthaltsraum, Küchenzeile 
‚Bauhof/ Hochzone CL2 

Bad Driburg 

33014 Bad Driburg 

Chemisches und 
Veterinäruntersuchungsamt 
 Ostwestfalen-Lippe 

Unsere Kompetenz für Ihre Sicherheit 

Vereinfachter Prüfbericht gemaß AGB. 
Mein Zeichen 

= Ihr Ansprechpartner: 

Telefax: 05231 911 563 

“ Email: 

Detmold, 28.01.2022 

Entnahmedatum: 24.01.2022 

Entnahmezeit: 12:55 Uhr 

Probenahme durch: 

Probenahme als: Stichprobe (Zweck a) 

Untersuchungsbeginn: 24.01.2022 

Untersuchungsende: 27.01.2022 

  

Messwert | Grenzwert | Messverfahren 

  

  

  

  

  

  

              
  

n.n.= nicht NAChWaISBAR 

-  Untersuchungsparameter. ‚Einheit | 

[Koloniezahl bei 22°C  KBE/mI. >200 100 TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c 

.|Koloniezahl bei 36°C KBE/ml >200 100 TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c 

Coliforme Bakterien bei 36°C KBE/100m! >100 . DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017- 09 

E.coli bei 36°C KBEMO0mI| ° 9 0 DIN-EN ISO 9308-1 (K 12):2017- -09 

Chlor, frei mg/l <0,05 0,1-0,3 |DINEN ISO 7393-2 (G 4-2):2000-04 

Temperatur °Q 7,9 DIN 38404-C4:1976-12 

y. 

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnurig Karin nicht eingehalten. 

Bemerkungen: 

- Koloniezahl bei 22°C größer 100 KBE je ml. 
- Koloniezahl bei 36°C größer 100.KBE je ml. 

. - Coliforme Bakterien 
-E.coli 

Im Auftrag 

Maschinell erstelltes Dokument, in der vorliegenden Form ohne Unterschrift gültig. 

_ “ Chemisches und’ . 
SEN " Veterinäruntersuchungsamt OWL 

( DAkkKkS Westerfeldstraße 1, D-32758 Detmold 
Sr Iesche elle Anstalt des öffentlichen Rechts 

D-PL-18654-02-00 Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 

. Telefon: 

Telefax: 
E-Mail: 
Internet: 

05231]9119 
0 52 31 | 911 503 

poststelle@cvua-owl.de 
www.cvua-owl.de 

CW-2022-00785 / Stadtwerke Bad Driburg , 

Commerzbank Detmold 
Konto-Nr. 4 320 545, BLZ 476 400 51 

IBAN: DE69476400510432054500, BIC: COBADEFFXXX 

UST ID: DE 272 194 721, ST Nr. 313/5804/1618 

i . Seite 1 von 1



CVUA-OWL : Postfach 2754 - D-32717 Detmold 

Stadtwerke Bad Driburg 
GmbH 
Postfach 14 69 
33014 Bad Driburg 

Prüfberight 

Mikrobiologische Wasseruntersuehung. 

- Gr. A TrinkwV - 

Entnahmestelle: 

33014 Bad Driburg . 

Chemisches und 
Veterinäruntersuchungsamt 

Ostwestfalen-Lippe 

Unsere Kompetenz für hs Sicherheit 

Vereinfachter Prüfbericht gemäß AGB. 
Mein Zeichen 

  

Be 
- Ihr Ansprechpartner: “     

    Telefax: 05231 911 563 

Email Teen 
' 

Detmold, 24.01.2022 ° 

Entnahmedatum: 17.01.2022 
Entnahmezeit: . 13: 45 Uhr 

Probenahme durch: PIE 

Probenahme als: @aisiprobe (Zweck a) 

Untersüuchungsbeginn:, 17,01.2022 

Untersuchungsende: '20.01.2022 
Ss. 

7 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              
  

enge  Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 

k Untersuchungsparameter Einheit. | Messwert [ Grenzwert : Messverfahren , 

Färbung 1/m <0,1 0,5 DIN EN ISO 7887 (C 1): 2012-04 

Temperatur Je 8 DIN 38404-C4:1976-12 

|Trübung NTU . 0.22 1° DIN EN ISO 7027-1 (C 21): 2016-11 

Geruch TON unauffällig „3. ‚DINEN 1622 (B 3):2006-10 

Geschmack "unauffällig DIN EN 1622 (B 3):2006-10 

pH-Wert 7,31 6,5-9,5  |PINEN ISO 10523 (C 5):2012-04 

Elektr. Leitfähigkeit 20% C) US/cm 435 __ [PIN EN 27888 (C 8); 1993-11 

-| Elektr. Leitfähigkeit (25°C) WS/cm 485 2790  |PINEN 27888 (CB) 1993-11, . 

Koloniezahl bei 22°C: KBE/ml 13 100 |Trinkwv (2018) 8 15 Abs. Ic 

|Koloniezahl bei 36°C KBE/m! 12° 100 °  [Trinkwv (2018) $ 15’Abs. 1c 

Coliforme Bakterien bei 36°C KBE/100ml 34 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 

E.coli bei 36°C \ KBE/100mI 0 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 . 

"|Enterokokken KBE/100m! 0 0 DIN EN ISO 7899-2 (K 15):2000-11 

Clostridium perfringens KBE/1.00m! 0 0 DIN EN ISO 14189 (K 24):2016-11 

n.n. = nicht nachweisbar 

-Als Trinkwasser werden die Anforderungen nicht eingehalten. 

Bemerkungen: : 
- Coliforme Bakterien \ 

> Chemisches ünd , Telefon: - 0523119119 _ Commerzbank Detmold , 

EN. Veterinäruntersuchungsamt OWL Telefax: 05231 | 911 503 . Konto-Nr. 4 320 545, BLZ 476 400 51 

((DAkkS . “ Westerfeldstraße 1, D-32758 Detmold E-Mail: - poststelle@cvua-owl.de .' IBAN: DE69476400510432054500, BIC: COBADEFFXXX 

SH ce un Anstalt des öffentlichen Rechts Internet:’  www.cvua-owl.de UST ID: DE 272 194 721, ST Nr. 313/5804/1618 
CW-2022-00469 / Stadtwerke Bad Driburg “ ° Seite 1 von2



Chemisches und \ . 
Veterinäruntersuchungsamt 
Ostwestfalen-Lippe 

OWLINIIN 
Unsere Kompetenz für Ihre Sicherheit 

CYLA-OWL - Postfach 2754 : D-32717 Detmold 

| ip 
7 Akkreditierungsstelle® 

Stadtwerke Bad Driburg - 
u GmbH Ä 

Postfach 14 69 

33014 Bad Driburg 

_ Prüfbericht 
Mikrobiologische Wasseruntersuchung . 

- Zentrale Versorgung -- 

Entnahmestelle: Aufenthaltsraum, Küchenzeile 

Vereinfachter Prüfbericht gemäß AGB. 

  

Detmold, 24.01.2022 

i Entnahmedatum: 

Entnahmezeit: 

17.01.2022 

13:10 Uhr . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bauhöf/ Hochzone CL2 i ‚Probenahme durch: . 

"33014 Bad Driburg Probenahme als: Stichprobe (Zweck a) 

Untersuchungsbeginn: 17.01.2022 \ 
Untersuchungsende: 20.01.2022 

Untersuchungsparameter Einheit Messwert | Grenzwert Messverfahren 

Färbung Alm <0,1 05 DIN EN ISO 7887 (C 1) : 2012-04 

Temperatur °C 8 DIN 38404-04:1976-12 

Geruch TON unauffällig 3 DIN EN 1622 (B 3):2006-10 

Geschmack unauffällig DIN EN 1622 (B 3):2006-10 

Trübung NTU ° 0,20 4. DIN.EN ISO 7027-1 (C 21): 2016-11 

pH-Wert 736 | 65-95 J|DINENISO 10523 (C 5):2012-04 

Elektr. Leitfähigkeit (20°C) : 1S/cm 444 . . DIN EN 27888 (C 8): 1993-11 
Elektr: Leitfähigkeit (25° a 1S/cm - 495 2790 |DINEN 27888 (C 8): 1993-11 
Chlor, frei . mg/l <0,05. 0,1-0,3.  |DINEN ISO 7393-2 (G 4-2):2000-04 

Koloniezahl bei 22°C KBE/ml 11 20 |TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 16° 

Koloniezahl bei 36°C KBE/ml 18 100, TrinkwV (2018) $ 15 Abs. 1c 

. |Coliforme Bakterien bei 36°C KBE/100m! | 35 - 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 

.[E.coli bei 36°C KBE/100mI! 1 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12):2017-09 

Enterokokken KBE/100mI |; 0 0 DIN EN ISO 7899-2 (K 15):2000-11 | ' 

0 0 DIN EN JSO 14189 (K 24):2016-11 .   Clostridium perfringens   KBE/100m!           

n.n. = nicht nachweisbar. 

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung werden nicht eingehalten. 

Bemerkungen: 

- Coliforme Bakterien. 

-E.coli 
. 

Chemisches und 

DAkkS 
‚ Deutsche 

\ ‚ D-PL-18654-02-00 

Veterinäruntersuchungsamt OWL 

Westerfeldstraße 1, D-32758 Detmold 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 

Telefon: 

Telefax: , 
E-Mail: 

Internet: 

ve 

052 31 | 9119 

052 31 | 911 503 
poststelle@cvua-owl.de 

www.cvua-owl.de . 
ew- 2022-00466 / Stadtwerke Bad Driburg 

Commerzbank Detmold 

Konto-Nr. 4 320 545, BLZ 476 400 51 

IBAN: DE69476400510432054500, BIC: COBADEFFXXX 
UST ID: DE 272 194 721, ST Nr. 31 3/5804/1618 , 

‘Seite 1.von 2


